PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl
ONS-HKiS.903.2.86.2022 Cieszyn, 27.10.2022 r.

Orzeczenie

dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Przedszkole Konczyce Male
43-410 Konczyce Male, ul. Jagielloniska 22
wodociag publiczny: Konczyce Male Botaniczna/Mysliwska

data poboru prébki wody: 18.10.2021 r.
sprawozdanie z badan nr: SB/114775/10/2021 z dnia 22.10.2021 r.
ID prébki 171780/10/2021

rodzaj probki: préobka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na podziemnym ujeciu wody, pobrana przez przedsiebiorce
wodociagowego w ramach kontroli wewngtrznej, w zakresie parametrow grupy A oraz
parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.0. ul. Cieszynska 52A
43-200 Pszczyna o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: metno$é, barwa, smak, zapach oraz ogdlna liczba mikroorganizméow w

22°0,

W badanym zakresie probka wody:
a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaé¢ woda przeznaczona

do spozycia,
b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé¢ woda przeznaczona

do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ prrydatnosc wody do spoiycia przez ludzi
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/47971 73: e—mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl
ONS—HIGS.903.2.86.2022 Cieszyn, 27.10.2022 1.

Orzeczenie

dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Zesp6l Szkél
im. Macierzy Szkolnej dla Ksigstwa Cieszynskiego w Kaczycach
ul. Harcerska 13, 43-417 Zebrzydowice
wodociag publiczny: SmVakMoravka
data poboru probki wody: 18.10.2022 r.
sprawozdanie z badan nr: SB/11492/02/2022 z dnia 17.02.2022 r.
ID prébki 080929/02/2022

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu wody, pobrana przez
przedsigbiorce wodociaggowego w ramach kontroli wewnetrznej, w  zakresie
parametrow grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.0. ul. Cieszynska 52A
43-200 Pszczyna o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie JakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: metnosé, barwa, smak, zapach oraz ogélna liczba mikroorganizmow w

2276,

W badanym zakresie prébka wody:
a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona

do spozycia,
b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona

do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spetniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosé wody do spoZycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl
ONS-HKiS.903.2.86.2022 Cieszyn, 27.10.2022 r.

Orzeczenie

dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Hydrofornia — Konczyce Male
43-410 Konczyce Male, ul. Graniczna
wodociag publiczny: Zebrzydowice
data poboru probki wody: 18.10.2022 .
sprawozdanie z badan nr: SB/ 128753/10/2022 z dnia 24.10.2022 r.
ID prébki 188959/10/2022

rodzaj probki: prébka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na mieszanym ujgciu wody, pobrana przez przedsiebiorce
wodociqgowego w ramach kontroli wewneltrznej, w zakresie parametrow grupy A oraz

parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.0. ul. Cieszynska 52A
43-200 Pszczyna o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidfowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: metnos¢, barwa, smak, zapach oraz ogdlna liczba mikroorganizméw w

.0

W badanym zakresie probka wody:
a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona

do spozycia,
b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosé wody do spoiycia przez ludyzi.




